
1. zbiornik Ø2000 h=5650mm
2. króciec jednokołnierzowy DN300 L=1,0m
3. króciec jednokołnierzowy DN200 L=1,0m
4. łącznik rurowy uniwersalny DN300
5. łącznik rurowy uniwersalny DN200
6. łącznik rurowo - kołnierzowy DN200/150
7. drabina zejściowa ze stali nierdzewnej
8. pompa Q= 12,0 l/s; Hp= 9,0 m.s.w.
9. pływak
10. pion tłoczny DN150
11. zawór zwrotny DN150
12. zasuwa klinowa międzykołnierzowa DN300
13. zasuwa klinowa międzykołnierzowa DN200
14. zasuwa klinowa międzykołnierzowa DN150
15. zasuwa DN150
16. wylot tłoczny DN150
17. kominek wentylacyjny
18. przepust kablowy Ø110 PVC
19. szafa sterownicza
20. krata pomostowa
21. skrzynka uliczna owalna
22. Króciec DN80 ze złączem asenizacyjnym

23. Żuraw słupowy z wyciągarką ręczną
24. Łańcuch uszczelniający ŁU-3
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SPECJALNOŚĆ:FUNKCJA:

K o l u s z k o w s k i e  P r z e d s i ę b i o r s t w o
G o s p o d a r k i  K o m u n a l n e j  s p .  z  o . o
9 5 - 0 4 0  K o l u s z k i  u l .  M i c k i e w i c z a  4

07.2023

Rozbudowa przepompowni ścieków przy

 ul. Żeliwnej w Koluszkach

A. Goleniewski LOD/2339/
POBS/14

INSTALACYJNA W ZAKRESIE
SIECI, INST. I URZĄDZ.

 CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ.,
WODOCIĄG. I KANAL.

07.2023P. Bobrowski MAZ/0201
/POOS/07

INSTALACYJNA W ZAKRESIE
SIECI, INST. I URZĄDZ.

 CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ.,
WODOCIĄG. I KANAL.

SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW
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